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Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přihříváním páry, na spalování 
vysokopecního plynu, do železáren. Složení paliva a základní parametry kotle byly k výpočtu 
dodány. Úvodní část práce se zabývá popisem paliva. Hlavní část práce je tvořena 
stechiometrickými výpočty, stanovením účinnosti kotle, výpočtem spalovací komory, 
návrhem a tepelnými výpočty jednotlivých výhřevných ploch. Součástí práce je výkresová 




The aim of this Diploma thesis is design of steam boiler with steam reheating, for 
combustion the blast furnace gas. The fuel composition and primary parameters for 
calculation of the boiler were provided. In the first part the fuel composition is described. The 
main part of the thesis consists of stoichiometric calculations, establishing efficiency of the 
boiler, calculating combustion chamber as well as design and calculation individual heating 
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Rostoucí ceny energií a zvyšující se potřeba konkurenceschopnosti v hutnické výrobě 
s sebou přináší snahu využívat veškeré potenciální zdroje energie. Mezi tyto zdroje můžeme 
zařadit vysokopecní plyn, který vzniká při výrobě surového železa ve vysoké peci. Jeho 
spalováním vzniká energie, která je využitá k výrobě páry pro pohon kondenzační dvoutlaké 
turbíny. 
Z tohoto důvodu je cílem této diplomové práce vypracovat návrh a tepelný výpočet 
parního kotle s přihříváním páry, který využívá jako palivo již zmíněný vysokopecní plyn. 
V první části návrhu je nejprve potřeba vypracovat stechiometrické výpočty pro určení 
minimálního množství vlhkého vzduchu, který je potřebný pro spálení jednotky objemu 
paliva. Současně je nutné stanovit množství vzniklých spalin vzhledem k výpočtu teplot a 
entalpií. Pro určení množství spáleného paliva, účinnosti kotle, výstupní teploty a entalpie 
spalin ze spalovací komory je potřeba výpočet tepelných ztrát kotle. 
 Další část výpočtu tvoří návrh výkonů jednotlivých teplosměnných ploch. 
Z příslušného návrhu teplosměnných ploch vychází tepelná bilance na straně média, tepelná 
bilance na straně spalin a vlastní výpočet jednotlivých výhřevných ploch. Na základě 
získaných parametrů příslušných médií lze zkonstruovat parní kotel. 
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2 Vysokopecní plyn 
Vysokopecní plyn vzniká jako vedlejší produkt při výrobě surového železa ve vysoké 
peci. Následně se upravuje a využívá v železárnách v ohřívačích vzduchu, pro výrobu páry 
potřebné pro technologii železáren a výrobu elektrické energie. 
 
Vysokopecní plyn lze zařadit mezi plyny málo výhřevné, jehož výhřevnost se pohybuje 
v rozmezí                
 . Jeho produkce dosahuje přibližně hodnoty 
               
    surového železa. 
 
Spalování vysokopecního plynu je často požadováno při realizaci kotlů a energetických 
zařízení v železárnách [2]. 
2.1 Princip a místo vzniku vysokopecního plynu 
Vysoká pec tvoří uzavřený systém, do kterého se zavážejí materiály obsahující železo 
ve formě kusové železné rudy, aglomerátu a pelet. Současně se plynule přidávají  
aditiva (struskotvorné přísady jako je vápenec) a redukční činidla (koks). Tyto materiály a 
přísady se zavážejí pomocí zavážecího systému vrcholem pecní šachty, který zabraňuje úniku 
vznikajícího vysokopecního plynu. 
 
 
Obr. 1 Zjednodušené schéma vysoké pece 
s dvoustupňovou úpravou vysokopecního plynu [2] 
 
V úrovni výfučny se injektuje dmýchaný proud horkého vzduchu (obohacený 
kyslíkem) a pomocná redukční činidla (práškové uhlí, zemní plyn, olej, někdy i plasty), což 
poskytuje protiproud redukčních plynů. 
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Dmýchaný vzduch reaguje s redukčními činidly a vzniká především CO, který 
redukuje oxidy železa na kovové železo. V nístěji se shromažďuje tekuté železo současně se 
struskou a následně se obojí odlévá. Tekuté železo se přepravuje v torpédových pánvích do 
ocelárny a struska se dále zpracovává na přísady, které se využijí při stavbě silnic a výrobě 
cementu. 
Vzniklý vysokopecní plyn se shromažďuje ve vrcholu pece, následně se upravuje a 
rozesílá do provozu, kde je využit jako palivo k výrobě elektrické energie a tepla [2]. 
2.2 Složení a porovnání plynných paliv 
Pro energetické účely lze využívat různé druhy plynných paliv. Tyto paliva můžeme 
rozdělit podle výhřevnosti do čtyř základních skupin.  
 
 A - málo výhřevné (               
 )  
 B - středně výhřevné (                
 ) 
 C - velmi výhřevné (                
 )  
 D - velmi vysoce výhřevné (                 
 )  
Tab. 1 Složení vybraných druhů paliv [3] 
Topný plyn 





Hořlavé složky Balast 






26 2 0,4 - 59,6 12 - 3,66 1400 
generátorový  
plyn  
z černého uhlí 





 hnědého uhlí 
9 18 17 0,3 8,4 4 0,3 9,73 1750 
vodní plyn 
 z koksu 




6,6 47,9 23,1 2,4 16,4 3,4 0,1 16,13 2130 
svítiplyn  
plynárenský 




13,3 67,6 16,9 0,2 3 3,8 0,2 14,75 2140 
D 
zemní plyn  
naftový 
- - 95,5 - 2,9 1,6 - 34,16 2030 
zemní plyn 
koksárenský 
35 - 53,3 6,3 4,9 - 0,5 36,65 2060 
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2.3 Úpravy vysokopecního plynu 
Vysokopecní plyn, který odchází z vysoké pece, obsahuje mnoho jemných odpadních 
produktů, které je nutno před jeho dalším zpracováním odstranit. Čištění plynu probíhá ve 
třech stupních [4], [5]. 
 
1. Hrubé čištění – plyn se čistí v suchých prašnících a to v gravitačních komorách 
nebo v cyklónech. V zařízení se usadí přibližně 80 % veškerého prachu. Plyn na 
výstupu obsahuje nečistoty (prachové částice) v rozsahu 1 až 4 g/m3. 
 
2. Polojemné čištění – provádí se ve vodou skrápěných kolonách (skrubrech) a 
Venturiho pračkách. Skrubry jsou ocelové nádoby válcového tvaru. V horní části 
jsou umístěny trysky, které tvoří hustou vodní clonu. Spodní část působí jako 
prašník se zesíleným účinkem vody. Plyn na výstupu obsahuje 0,1 – 0,8 g/m3 
prachových částic. 
 
3. Jemné čištění – probíhá v elektrostatických odlučovačích prachu. Princip činnosti 
spočívá v ionizaci plynu mezi dvěma elektrodami s velkým potenciálním rozdílem 
stejnosměrného napětí. Kladné sběrací elektrody mají různý tvar podle konstrukce a 
použití odlučovače. Nejčastěji se jedná o různě tvarované desky nebo trubky ve 
vzdálenosti 30 – 40 cm. Záporné nabíjecí elektrody tvoří drát umístěný uvnitř 
profilů. Plyn na výstupu obsahuje 0,01 – 0,05 g/m3 prachových částic. 
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3 Stechiometrické výpočty 
3.1 Složení vysokopecního plynu 
Vysokopecní plyn je složený z následujících plynných složek, které jsou zbaveny vlhkosti. 
 
Dusík       49,9  % obj. dry 
Kysličník uhelnatý     22,25  % obj. dry 
Kysličník uhličitý      22,27 % obj. dry 
Vodík        4 % obj. dry 




Výhřevnost    
   3,24  MJ/Nm
3
 dry 
Prach     5  mg/Nm
3
 dry 
Kysličníky síry      10 mg/Nm
3
 dry 
teplota okolí       20  °C 
3.2 Objemová procenta oxidu siřičitého ve vysokopecním plynu 
Pro další výpočty je nutné přepočítat množství oxidu siřičitého v suchém plynu na 
objemová procenta. Ve vysokopecním plynu se vyskytuje pouze prchavá část oxidu siřičitého 
a jedná se o nehořlavou složku plynu. 
 
Hustota oxidu siřičitého: 
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Měrný objem oxidu siřičitého: 
     
 
    
 
 
    
        





Výpočet objemových procent oxidu siřičitého ve vysokopecním plynu: 
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3.3 Výpočet skutečných objemových procent kyslíku 
Kyslík není v laboratoři stanovený jako prvek, ale je dopočítaný. 
                        3-4 
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3.4 Stechiometrické množství vzduchu 
Minimální objem kyslíku na spálení       
   suchého plynu: 
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Minimální objem suchého vzduchu na spálení       
   suchého plynu: 
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Minimální objem vlhkého vzduchu na spálení       
   suchého plynu: 
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Součinitel   , byl stanoven pro nadmořskou výšku 6 m. n. m., relativní vlhkost       a 
teplotu okolí          . Lze vypočítat také podle následujícího vzorce. 
 
       
   
        
 3-8 
3.5 Množství jednotlivých složek plynů ve spalinách 
Objem     ve spalinách: 
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Objem    ve spalinách: 
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Objem    ve spalinách: 
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Objem     ve spalinách: 
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Objem vodní páry     ve spalinách: 
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3.6 Stechiometrické množství spalin 
Minimální objem suchých spalin při spálení       
   suchého plynu: 
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Minimální objem vlhkých spalin při spálení       
   suchého plynu: 
      
        
         
  
 3-15 
      
                       
     
 
     
  
3.7 Skutečné množství spalin a vzduchu 
Skutečný objem vlhkých spalin při spálení       
   suchého plynu s přebytkem vzduchu:  
Nejefektivnější spalovací proces probíhá při spalování suchého plynu s přebytkem 
vzduchu       , který je zvolený na základě konzultace a vychází z praxe. 
 
   
        
               
  3-16 
   
                                
     
 
     
  
 
Skutečný objem vodní páry     ve spalinách: 
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Skutečný objem vlhkého vzduchu s přebytkem vzduchu: 
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3.8 Entalpie produktů spalování 
  
     
     
        
    
        
      
        
     
        
     
        
        
          
100 170 130 150 189 93 1,300 
200 357 260 304 392 186 1,307 
300 559 392 463 610 278 1,317 
400 772 527 626 836 372 1,329 
500 994 666 795 1070 465 1,343 
600 1225 804 969 1310 557 1,356 
700 1462 948 1149 1550 650 1,371 
800 1705 1094 1334 1800 743 1,384 
900 1952 1242 1526 2050 834 1,398 
1000 2204 1392 1723 2305 928 1,410 
1100 2464 1546,8 1934,2 2562 1020,4 1,422 
1200 2724 1701,6 2145,4 2819 1112,8 1,433 
1300 2984 1856,4 2356,6 3076 1205,2 1,443 
1400 3244 2011,2 2567,8 3333 1297,6 1,453 
1500 3504 2166 2779 3590 1390 1,462 
1600 3772 2325,8 3008,4 3850 1483 1,471 
1700 4040 2485,6 3237,8 4110 1576 1,478 
1800 4308 2645,4 3467,2 4370 1669 1,486 
1900 4576 2805,2 3696,6 4630 1762 1,493 
2000 4844 2965 3926 4890 1855 1,500 
Tab. 2 Tabulka entalpie složek spalin a měrné teplo suchého vzduchu 
Entalpie spalin:  
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Entalpie minimálního objemu vlhkých spalin:  
      
      
  
          
  
         
  
         
  
         
  
        
  
   
   3-20 
 
Entalpie minimálního objemu suchého vzduchu:  
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Entalpie minimálního objemu vlhkého vzduchu:  
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100 203,0736 71,4711 72,6147 215,2237 220,0837 
200 413,8847 143,7120 146,0113 438,3158 448,0882 
300 633,4355 217,2173 220,6927 670,3624 685,1332 
400 860,8460 292,2620 296,9381 910,5305 930,4043 
500 1096,2216 369,1759 375,0827 1158,9815 1184,0855 
600 1334,8804 447,2993 454,4561 1410,9213 1441,3376 
700 1582,0344 527,6219 536,0638 1671,7302 1707,6085 
800 1833,9249 608,7141 618,4536 1937,4063 1978,7988 
900 2089,7339 691,7306 702,7983 2207,3281 2254,3658 
1000 2349,8491 775,1869 787,5899 2481,6308 2534,3435 
1100 2618,5644 859,6603 873,4148 2764,7067 2823,1636 
1200 2887,2798 945,3981 960,5245 3047,9975 3112,2846 
1300 3155,9952 1031,3284 1047,8297 3331,3210 3401,4514 
1400 3424,7106 1118,3583 1136,2520 3614,8315 3690,8798 
1500 3693,4259 1205,6630 1224,9536 3898,3887 3980,3737 
1600 3971,1046 1293,9574 1314,6607 4191,0774 4279,0665 
1700 4248,7833 1381,6057 1403,7114 4483,6562 4577,6054 
1800 4526,4619 1470,0512 1493,5720 4776,3706 4876,3341 
1900 4804,1406 1559,2939 1584,2426 5069,2206 5175,2525 
2000 5081,8192 1649,3338 1675,7232 5362,2060 5474,3607 
Tab. 3 Tabulka entalpie vzduchu a produktů spalování 
3.9 I-t diagram vzduchu a spalin 
 
Obr. 2 I-t diagram vzduchu a spalin (pro různé přebytky vzduchu) 
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4 Tepelná bilance kotle 
Teplo přivedené do kotle: 
Celkové teplo přivedené do kotle na       
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4.1 Ztráty kotle a tepelná účinnost 
Při spalování plynů se neuvažuje ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích a ztráta fyzickým 
teplem tuhých zbytků. Ostatní tepelné ztráty mají vliv na tepelnou účinnost. 
4.1.1 Ztráta hořlavinou ve spalinách (ztráta chemickým nedopalem) 
Vypočteme ze vzorce pro ztráty hořlavinou ve spalinách plynu, při referenčním 
obsahu kyslíky          a emisním limitu               
   [6]. 
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4.1.2 Ztráta fyzickým teplem spalin (komínová ztráta) 
Výpočet se vztahuje pro výstupní teplotu spalin          , teplotu vzduchu okolí  
          a přebytek vzduchu za kotlem         . 
 
Měrné teplo spalin: 
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Výpočet ztráty fyzickým teplem spalin: 
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4.1.3 Ztráta sdílením tepla do okolí sáláním a vedením 
Odečteno z grafu normy ČSN EN 12952-15 pro hliníkový nátěr – oplechování a parní 
výkon           . 
 
          4-5 
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4.1.4 Nepočitatelná ztráta 
Vzhledem k výpočtu kotle na vysokopecní plyn se zavede nepočitatelná ztráta, protože 
vztahy v návodu na tepelný výpočet nejsou přesně přizpůsobeny tomuto palivu. Tato ztráta 
byla zvolena po konzultaci. 
 
        4-6 
4.1.5 Tepelná účinnost kotle 
                               4-7 
 
                                  
4.2 Výrobní teplo páry a množství paliva 
Parní výkon kotle = množství přehřáté páry: 
        
 
 





Množství páry vstupující do přihříváku RH 1: 
   
     
     
 
 





Množství vstřiku mezi RH 1 a RH 2: 
           
 
 





Množství páry vystupující z přihříváku RH 2: 
   
      
    
     
                    
 
 






Odluh bereme přibližně 0,5 % z parního výkonu kotle. 
                              
 
 





Určení entalpie v závislosti na základních parametrech média 
Pro výpočet tepelného výkonu je nutné znát entalpie média [7]. 
 
Entalpie napájecí vody: 





Entalpie přehřáté páry: 
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Entalpie páry na vstupu do přihříváku RH 1: 





Entalpie páry na výstupu z přihříváku RH 2: 





Entalpie syté kapaliny při tlaku v bubnu: 





Tepelný výkon kotle: 
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Množství paliva přivedeného do kotle: 





   
 
        
      
       
   
        





Množství paliva skutečně spáleného: 
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5 Výpočet spalovací komory 
Ve spalovací komoře je spalován vysokopecní plyn, který má velmi nízkou výhřevnost a 
jeho složení je prakticky na hranici hoření. Tyto špatné vlastnosti jsou způsobeny již 
zmíněným složením vysokopecního plynu, kdy jeho většinu tvoří netečné plyny (      ), 
které zabraňují plnému rozvinutí hoření plamene. Z tohoto důvodu jsou některé vzorce 
vytvořené pro výpočet plynných paliv (převážně pro zemní plyn) nahrazeny vzorci pro 
výpočet tuhých paliv, popřípadě upraveny na základně konzultace. 
5.1 Rozměry spalovací komory 




Šířka tahu nad spalovací komorou: 
        
 
Hloubka spalovací komory: 
        
 
Výška spalovací komory: 
         
 
Celková výška spalovací komory: 
          
 
Šířka spalovací komory: 
         
 
Zkosení spalovací komory: 






Celkový povrch stěn ohniště: 
Celkový povrch stěn ohniště nezahrnuje plochu hořáků a plochu výstupního okna spalin. 
 
Povrch spodní části spalovací komory:           
  
Povrch přední (zadní) stěny spalovací komory:            
   
Povrch pravé boční stěny spalovací komory:            
  
Povrch levé boční stěny spalovací komory:            
  
Povrch zkosené stěny spalovací komory:           
  
 
Výpočet celkového povrchu stěn ohniště:  
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Obr. 3 Schéma spalovací komory kotle 
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Celkový objem spalovací komory: 
            
   
  
Účinná sálavá plocha stěn ohniště: 
Velké množství netečných plynů zmenšuje účinnou sálavou plochu stěn ohniště.  
Dle konzultace volím úhlový součinitel trubkové stěny         .  
                               
  5-2 
5.2 Tepelný výpočet ohniště 
5.2.1 Teplota spalin na konci ohniště 
Teplotu spalin na konci ohniště si předem zvolíme           . Výpočtem ověříme, 
jestli se teplota spalin na konci ohniště shoduje se zvolenou. Odchylka zvolené a vypočtené 
teploty by neměla být více než ± 50 °C [1]. V případě větší odchylky výpočet opakujeme, 
dokud není tolerance splněna. 
5.2.2 Součinitel M  
Poměrná výška hořáků:  
Hodnoty střední výšky hořáků    a celkové výšky spalovací komory    jsou odečteny 
z výkresové dokumentace výrobce. 
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Výpočet součinitele M: 
 
                                   5-4 
5.2.3 Boltzmannovo číslo 
Součinitel uchování tepla: 
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Entalpie spalin pro zvolenou teplotu spalin    na konci ohniště: 
Entalpie spalin je určena z tabulky entalpie vzduchu a produktů spalování. 
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Teplo přivedené do kotle se vzduchem: 
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Užitečné teplo uvolněné ve spalovací komoře: 
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Adiabatická teplota spalin: 
Z tabulky entalpie vzduchu a produktů spalování určíme teplotu pro vypočítanou entalpii 
užitečného tepla uvolněného ve spalovací komoře. 
 
             
 
Střední celkové měrné teplo spalin: 
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Střední hodnota součinitele tepelné efektivnosti stěn: 
Úhlový součinitel pro membránové stěny:     
Součinitel zanesení stěn ohniště pro tuhá paliva:        
 
                   5-11 
 
Výpočet Boltzmannova čísla: 
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5.2.4 Objemové části tříatomových plynů: 
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Tlak v ohništi přetlakového kotle: 
            5-16 
 
Celkový parciální tlak tříatomových plynů: 
                                 5-17 
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5.2.5 Stupeň černosti ohniště 
Účinná tloušťka sálavé vrstvy: 
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Součinitel zeslabení sálání nesvítivými tříatomovými plyny: 
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Součinitel zeslabení sálání svítivé části plamene: 
 
Podíl obsahu uhlíku a vodíku ze složení paliva: 
 
Množství uhlíku v   : 
    
     
       
           5-21 
 
Množství uhlíku v    :  
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Celkový množství uhlíku v plynu: 
                                5-23 
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Součinitel zeslabení sálání částicemi sazí: 
                  
  
    





                     
           
    
                  
 
     
 
 
Výpočet součinitele zeslabení sálání svítivé části plamene: 
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Stupeň černosti prostředí v ohništi nesvítivé části plamene: 
       
                                      5-27 
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Stupeň černosti prostředí v ohništi svítivé části plamene: 
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Efektivní stupeň černosti plamene: 
                                                  5-29 
 
Součinitel       charakterizuje podíl objemu ohniště zaplněného svítivou částí plamene, 
platí za podmínek: 
 
      
 
  





            
        





        
  
  
        
 
Výpočet Stupně černosti ohniště: 
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Výpočet teploty spalin na konci ohniště: 
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Teplota spalin na konci ohniště odpovídá zvolené teplotě.  
 
Množství tepla odevzdaného v ohništi do stěn: 
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Střední tepelné zatížení stěn ohniště: 
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6 Návrh konvekčních ploch 
Při návrhu konvekčních ploch se vychází z požadavků na výstupní parametry páry, pro kterou 
se kotel navrhuje.   
6.1 Přehřívák SH 4 
Z přehříváku SH 4 je pára o požadovaných parametrech vedena na turbínu. 
 
Parametry páry na vstupu do SH 4: 
 
Vstupní tlak je rovný tlaku na výstupu z přehříváku SH 3: 
             
 
Vstupní teplota je rovna požadované teplotě páry za vstřikem II napájecí vody, který reguluje 
výstupní teplotu páry z přehříváku SH 3: 
             
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu z SH 4: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přehříváku SH 4: 
             
 
Výstupní teplota páry: 
            
 
Určení entalpie v závislosti na (          : 
    





Tepelný výkon přehříváku SH 4: 
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6.2 Přehřívák SH 3 
Za přehřívákem SH 3 je teplota páry regulována vstřikem II napájecí vody, jehož množství je 
                  . 
 
Parametry páry na vstupu do SH 3: 
 
Vstupní tlak je rovný tlaku na výstupu z přehříváku SH 2: 
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Vstupní teplota je rovna požadované teplotě páry za vstřikem I napájecí vody, který reguluje 
výstupní teplotu páry z přehříváku SH 2: 
           
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu z SH 3: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přehříváku SH 3: 
              
 
Výstupní teplota páry v závislosti na (          : 
              
 
Určení entalpie: 
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Tepelný výkon přehříváku SH 3: 
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6.3 Přehřívák SH 2 
Za přehřívákem SH 2 je teplota páry regulována vstřikem I napájecí vody, jehož množství je 
                 . 
 
Parametry páry na vstupu do SH 2: 
 
Vstupní tlak je rovný tlaku na výstupu z přehříváku SH 1: 
             
 
Vstupní teplota je rovná teplotě páry na výstupu z přehříváku SH 1: 
             
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu ze SH 2: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přehříváku SH 2: 
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Výstupní teplota páry v závislosti na (          : 
            
 
Určení entalpie: 
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Tepelný výkon přehříváku SH 2: 
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6.4 Přehřívák SH 1 
Přehřívák SH 1 tvoří první hlavní výhřevnou plochu za spalovací komorou. Pára 
odcházející z bubnu před vstupem do přehříváku SH 1 prochází soustavou přehříváků, kterou 
tvoří závěsné trubky, stěnový přehřívák ve druhém tahu a stropní přehřívák. 
   
Parametry páry na vstupu do SH 1: 
 
Vstupní tlak je dán rozdílem tlaku v bubnu a tlakové ztráty závěsných trubek, stěnového a 
stropního přehříváku: 
          
 
Vstupní teplota je rovná teplotě ohřátí páry v závěsných trubkách, stěnovém a stropním 
přehříváku: 
             
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu z SH 1: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přehříváku SH 1: 
              
 
Výstupní teplota páry je zvolena a bude ověřena výpočtem: 
              
 
Určení entalpie v závislosti na (          : 
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Tepelný výkon přehříváku SH 1: 
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6.5 Závěsné trubky, stěnový a stropní přehřívák 
Jedná se o plochy přehříváku, které tvoří přechod mezi bubnem a přehřívákem SH 1.  
 
Parametry páry na vstupu do přehříváku: 
 
Vstupní tlak odpovídá tlaku v bubnu: 
            
 
Vstupní teplota odpovídá teplotě syté páry odcházející z bubnu: 
             
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu z přehříváku: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přehříváku: 
           
 
Výstupní teplota páry je zvolena a bude ověřena výpočtem: 
              
 
Určení entalpie v závislosti na (          : 
    





Tepelný výkon přehříváku: 
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Výparník tvoří membránová stěna, výparníková mříž a konvekční svazek.  
Membránová stěna se nachází v oblasti spalovací komory, prvního a druhého tahu kotle. 
Výparníková mříž převádí parovodní směs z membránové stěny, oddělující první a druhý tah 
kotle, do výstupní komory, z které je tato směs převedena do bubnu. Konvekční svazek se 
nachází jako poslední výhřevná plocha ve druhém tahu kotle. 
 
Parametry média na vstupu a výstupu z výparníku: 
 
Ve výparníku je tlak i teplota konstantní, dochází zde k fázové přeměně syté kapaliny na 
sytou páru. 
 
Vstupní teplota odpovídá teplotě syté kapaliny na výstupu z bubnu. Výstupní teplota 
odpovídá syté páře. 
                  
 
Vstupní a výstupní tlak je rovný tlaku v bubnu.  
                 
 
Určení entalpie syté kapaliny na vstupu do výparníku v závislosti na (   
      
  : 
  





Určení entalpie syté páry na výstupu z výparníku v závislosti na (   
      
  : 
  





Teplota média na vstupu do výparníku je snížena o hodnotu nedohřevu vzhledem k mezi 
sytosti kapaliny. Nedohřev vody z ekonomizéru je zvolen       a je kompenzován 
výparníkem. 
 
Tepelný výkon výparníku v nedohřevu: 
  
                           
      
     6-8 
  
                                                         
 
Tepelný výkon výparníku: 
  
                          
     
   6-9 
  
                                                        
 
Celkový tepelný výkon výparníku: 
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Ekonomizér zajišťuje ohřev napájecí vody. Z ekonomizéru je voda o nedohřevu vedena do 
bubnu kotle. 
 
Parametry vody na vstupu do ekonomizéru: 
 
Vstupní tlak:  
            
 
Vstupní teplota vody:  
           
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry vody na výstupu z ekonomizéru: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty ekonomizéru ECO (1-3): 
             
 
Výstupní teplota vody v ekonomizéru je nižší o            od syté kapaliny z důvodu 
nedohřevu:  
              
 
Určení entalpie v závislosti na (          : 
    





Tepelný výkon ekonomizéru: 
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6.8 Teplosměnné plochy přihříváků páry 
Pro opětovné přehřátí již vyexpedované páry v turbíně se v kotli nacházejí přihříváky páry. 
Tyto přihříváky RH 1 a RH 2 mají svůj vlastní okruh napájecí vody. Mezi přihříváky se 
nachází vstřik napájecí vodou, který reguluje výstupní teplotu přihříváku RH 1. Množství 
vstřiku je                   . 
6.8.1 Přihřívák RH 2 
Z přihříváku RH 2 je přehřátá pára vedena na nízkotlaký stupeň turbíny. 
 
Parametry páry na vstupu do RH 2: 
 
Vstupní tlak je rovný tlaku na výstupu z přihříváku RH 1: 
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Vstupní teplota je rovna požadované teplotě páry za vstřikem III napájecí vody, který reguluje 
výstupní teplotu páry z přihříváku RH 1: 
             
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu ze RH 2: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přihříváku RH 2: 
            
 
Výstupní teplota páry: 
            
 
Určení entalpie v závislosti na (          : 
    





Tepelný výkon přihříváku RH 2: 
  
         
     
                
        
      6-11 
 
  
                                                    
6.8.2 Přihřívák RH 1 
Do přihříváku RH 1 vstupuje již vyexpandovaná pára z turbíny, kterou je nutné znova přehřát 
na požadované parametry. 
 
Parametry páry na vstupu do RH 1: 
 
Vstupní tlak:  
           
 
Vstupní teplota páry:  
           
 
Určení entalpie v závislosti na (        : 
   





Parametry páry na výstupu z RH 1: 
 
Výstupní tlak je snížený o hodnotu tlakové ztráty přihříváku RH 1: 
             
 
Výstupní teplota páry v závislosti na (          : 
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Tepelný výkon přihříváku RH 1: 
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vstup 17,7 257 1119,451 
23 884,91 
výstup 17,3 325,7 1484,814 
Výparník 
vstup 17,3 353,7 1702,416 
       
výstup 17,3 353,7 2536,576 
Závěsné 
trubky 
vstup 17,3 353,7 2536,576 
11 608,24 
výstup 17 366,8 2714,145 
Přehřívák 
SH 1 
vstup 17 366,8 2714,145 
19 393,35 
výstup 16,89 420,3 3010,802 
Přehřívák 
SH 2 
vstup 16,89 420,3 3010,802 
10 131,52 
výstup 16,8 462 3165,781 
Přehřívák 
SH 3 
vstup 16,8 440 3088,88 
9 332,55 
výstup 16,64 479,8 3226,273 
Přehřívák 
SH 4 
vstup 16,64 453,5 3139,793 
24 192,72 
výstup 16,5 567 3481,338 
Přihřívák 
RH 1 
vstup 3,6 342 3082,956 
22 635,37 
výstup 3,37 486,6 3422,487 
Přihřívák 
RH 2 
vstup 3,37 465,8 3375,486 
15 643,12 
výstup 3,3 567 3605,34 
Celkové teplo přijaté na straně média 205 578,8 
Tab. 4 Přehled teplosměnných ploch z pohledu pracovního média 
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7 Závěsné trubky přehříváku ZT 1 (pod SH 1) 
Závěsné trubky tvoří oporu pro jednotlivé konvekční svazky v prvním a v druhém tahu 
kotle. Jsou tvořeny z hladkých trubek. Pod přehřívákem SH 1, kde vystupují z kotle do sběrné 
komory, je uspořádání trubek za sebou s příčným prouděním spalin.  
 
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   38 mm 
Tloušťka stěny trubky    6 mm 
Vnitřní průměr trubky   26 mm 
Příčná rozteč    180 mm 
Podélná rozteč    90 mm 
Počet trubek v řadě    51  
Počet hadů    2  
Počet řad  ř   2  
Délka trubky (střední)     3000 mm 
Typ proudění protiproudé 
Tab. 5 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy ZT 1 
7.1 Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                  
           
Teplota    
                  
              
Entalpie    
                       
                    
Tab. 6 Vstupní a výstupní parametry páry 
Střední tlak páry: 
              
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
           
 
          
 
Střední měrný objem páry: 
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Tepelný výkon části závěsných trubek ZT 1: 
  
                              
        
      7-1 
 
  
                                                           
7.2 Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
                 
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
  
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
          
         
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                 
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
             
 
            
7.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                             
  7-2 
 
Rychlost proudění spalin v kanále:  
 
    
       
 
    
 
            
      
 7-3 
 
    
            
     
 
             
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
     
       7-4 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Poměrná podélná rozteč: 
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Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






       
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud  ř     , pak: 
 
                 ř                             7-7 
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
       7-8 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ). 
 
     
 
   
 7-9 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                         
 
    
 7-10 
7.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 




     
  




         
      
           7-11 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                          7-12 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  7-13 
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Optická hustota spalin: 
                         7-14 
 
                                         
 
Stupeň černosti spalin: 
                            7-15 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím dle konzultace         . 
 
                                          7-16 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 7-17 
 
           
   
     
 
                 
   
     
        
   
  
      
       
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                  
 
    
 7-18 
7.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
        
 
               7-19 
 
Rychlost páry v trubkách: 
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Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
 
        7-21 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
 
        
 
    
 7-22 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
                              
 
    
 7-23 
7.4 Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přehříváku ZT 1 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       7-24 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





           
  
      
       
        
 
    
 7-25 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
              ř                                 
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Střední teplotní logaritmický spád: 
 
              
                         7-27 
 
              
                           7-28 
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Obr. 4 Teplotní spád ZT 1 (pod SH 1) 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přehříváku SH 1: 
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7.5 Vedlejší plochy přehříváku ZT 1 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přehříváku ZT 1, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 
teplotu spalin.  
 Postup výpočtu tepla převzatého vedlejšími plochami byl proveden na základě 
konzultací a spočívá v poměrném tepelném toku na příslušnou teplosměnnou plochu. 







Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
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Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
  
 
                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přehříváku SH 1: 
   
                         7-32 
 
   




Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Membránová stěna            
    
              
Tab. 7 Vedlejší teplosměnné plochy přehříváku ZT 1 
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Bilanční odchylka tepel: 
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8 Přehřívák páry SH 1 
Přehřívák páry SH 1 je umístěn v prvním tahu kotle a je tvořený svazkem z hladkých 
trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu příčně. Jeho 
vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku a závěsné trubky přehříváku. 
  
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   48,3 mm 
Tloušťka stěny trubky    5,6 mm 
Vnitřní průměr trubky   37,1 mm 
Příčná rozteč    360 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    26  
Počet hadů    3  
Počet řad  ř   18  
Délka trubky (střední)     4785 mm 
Typ proudění souproudé 
Tab. 8 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy SH 1 
8.1 Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
               
              
Teplota    
                  
              
Entalpie    
                        
                    
Tab. 9 Vstupní a výstupní parametry páry 
Střední tlak páry: 
               
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
           
 
           
 
Střední měrný objem páry: 
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8.2 Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
                
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
            
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
          
         
            





Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                 
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
              
 
            
8.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                                  
  8-1 
 
Rychlost proudění spalin v kanále:  
 
    
       
 
    
 
            
      
 8-2 
 
    
            
     
 
             
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       8-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
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Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






   
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud        , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        8-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
        
 
    
 8-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                     
 
    
 8-8 
8.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
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Střední absolutní teplota spalin: 
                                          8-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  8-11 
 
     
             
                 
            
       
    
        
 
Optická hustota spalin: 
                                                           8-12 
 
Stupeň černosti spalin: 
                           8-13 
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Stupeň černosti povrchu stěn: 
        8-14 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                           8-15 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 
 
    
 8-16 
 
           
   
     
 
              
   
      
       
   
  
      
      
       
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                  
 
    
 8-17 
8.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
         
 
               8-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   




   
                           
      





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
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Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
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Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
                            
 
    
 8-22 
8.4 Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přehříváku SH 1 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       8-23 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





            
  
       
    
        
 
    
 8-24 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:        
 
           ř                                        
  8-25 
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                    8-26 
 
                                      8-27 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     




Obr. 5 Teplotní spád přehříváku SH 1 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přehříváku SH 1: 
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8.5 Vedlejší plochy přehříváku SH 1 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přehříváku SH 1, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
                                            8-30 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 





                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přehříváku SH 1: 
   
                       8-31 
 
   
                                                   
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
   
          
                 
        
            8-32 
 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
                 
Membránová stěna            
    
               
Tab. 10 Vedlejší teplosměnné plochy přehříváku SH 1 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




9 Přehřívák páry SH 4 
Přehřívák páry SH 4 je umístěn v prvním tahu kotle a je tvořený svazkem z hladkých 
trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu příčně. Jeho 
vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku a závěsné trubky přehříváku. 
 
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   42,4 mm 
Tloušťka stěny trubky    8 mm 
Vnitřní průměr trubky   26,4 mm 
Příčná rozteč    180 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    51  
Počet hadů    4  
Počet řad  ř   24  
Délka trubky (střední)     4785 mm 
Typ proudění souproudé 
Tab. 11 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy SH 4 
9.1 Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                  
             
Teplota    
                  
            
Entalpie    
                        
                     
Tab. 12 Vstupní a výstupní parametry páry SH 4 
Střední tlak páry: 
               
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
         
 
           
 
Střední měrný objem páry: 
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9.2 Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
          
         
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
            
 
           
9.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                                   
  9-1 
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
  
    
       
 
   
 
            
      
 
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       9-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
 




   
      





Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






       
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud  ř     , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        9-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
      
 
    
 9-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                       
 
    
 9-8 
9.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 




     
  




        
       
           9-9 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                         9-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  9-11 
 
 
     
             
                  
            
       
    
         
 
Optická hustota spalin: 
                         9-12 
 
                                          
 
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
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Stupeň černosti spalin: 
                            9-13 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        9-14 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                            9-15 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 9-16 
 
           
   
     
 
               
   
      
       
   
  
      
      
       
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                 
 
    
 9-17 
9.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
         
 
              9-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   
        
  
 
             
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
 
          9-20 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
 
        
 




Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry: 
                                
 
    
 9-22 
9.4 Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přehříváku SH 4 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       9-23 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





            
  
       
       
         
 
    
 9-24 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
           ř                                          
  9-25 
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                   9-26 
 
                                   9-27 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     




Obr. 6 Teplotní spád přehříváku SH 4 
 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přehříváku SH 4: 
 
  
     
        
    
 
                   
    
              9-29 
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9.5 Vedlejší plochy přehříváku SH 4 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přehříváku SH 4, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
                                             9-30 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
   
 
                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přehříváku SH 4: 
   
                       9-31 
 
   
                                                    
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
   
          
                   
         
            9-32 
 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky            
    
                 
Membránová stěna             
    
                
Tab. 13 Vedlejší teplosměnné plochy přehříváku SH 4 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




10 Přihřívák páry RH 2 
Přihřívák páry RH 2 je umístěn v prvním tahu kotle a je tvořený svazkem z hladkých 
trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu příčně. Jeho 
vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku a závěsné trubky přehříváku. 
 
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   48,3 mm 
Tloušťka stěny trubky    3,2 mm 
Vnitřní průměr trubky   41,9 mm 
Příčná rozteč    180 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    51  
Počet hadů    4  
Počet řad  ř   24  
Délka trubky (střední)     4785 mm 
Typ proudění souproudé 
Tab. 14 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy RH 2 
10.1  Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                 
            
Teplota    
                   
            
Entalpie    
                        
                     
Tab. 15 Vstupní a výstupní parametry páry přihříváku RH 2 
Střední tlak páry: 
                
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
         
 
           
 
Střední měrný objem páry: 
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10.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
          
         
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
           
10.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                                   
  10-1 
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
  
    
       
 
   
 
            
      
 
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       10-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
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Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






   
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud  ř     , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        10-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
      
 
    
 10-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                   
 
    
 10-8 
10.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 




     
  




        
       
           10-9 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                         10-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  10-11 
 
     
             
                  
            
      
    
         
 
Optická hustota spalin: 
                         10-12 
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Stupeň černosti spalin: 
                            10-13 
 
Stupeň černosti povrchu stěn:  
        10-14 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                          10-15 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 
 
    
 10-16 
 
           
   
     
 
               
   
     
       
   
  
     
      
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                 
 
    
 10-17 
10.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
         
 
              10-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   
    
     
               
  
 
                     
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
 
        10-20 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
 
        
 
   
 10-21 
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
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Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
                            
 
    
 10-22 
10.4  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přihříváku RH 2 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       10-23 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
  





           
  
      
    
         
 
    
 10-24 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
           ř        =                                  
  10-25 
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                °C 10-26 
 
                                °C 10-27 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     
          10-28 
 
 
Obr. 7 Teplotní spád přihříváku RH 2 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přihříváku RH 2: 
 
  
     
        
    
 
                     
    
               10-29 
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10.5  Vedlejší plochy přihříváku RH 2 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přihříváku RH 2, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
                                           10-30 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
  10-31 
 
                10-32 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přihříváku RH 2: 
   
                       10-33 
 
   
                                                     
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
        
     
                    
          
             10-34 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
               
Membránová stěna             
    
                
Tab. 16 Vedlejší teplosměnné plochy přihříváku RH 2 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




11 Přehřívák páry SH 3 
Přehřívák páry SH 3 je umístěn v prvním tahu kotle a je tvořený svazkem z hladkých 
trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu příčně. Jeho 
vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku a závěsné trubky přehříváku. 
 
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   44,5 mm 
Tloušťka stěny trubky    4,5 mm 
Vnitřní průměr trubky   35,5 mm 
Příčná rozteč    180 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    51  
Počet hadů    2  
Počet řad  ř   16  
Délka trubky (střední)     4,785 mm 
Typ proudění protiproudé 
Tab. 17 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy SH 3 
11.1  Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                 
              
Teplota    
                
              
Entalpie    
                       
                   
Tab. 18 Vstupní a výstupní parametry páry SH 3 
Střední tlak páry: 
               
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
         
 
           
 
Střední měrný objem páry: 
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11.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
           
        
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
           
11.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin: 
                                                   
  11-1 
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
  
    
       
 
   
 
            
      
 
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       11-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
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Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






      
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud  ř     , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
         11-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
      
 
    
 11-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                       
 
    
 11-8 
11.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 




     
  




        
       
           11-9 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                        11-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  11-11 
 
     
             
                 
            
     
    
         
 
Optická hustota spalin: 
                         11-12 
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Stupeň černosti spalin: 
                            11-13 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        11-14 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                           11-15 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 11-16 
 
           
   
     
 
              
   
      
      
   
  
      
     
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                 
 
    
 11-17 
11.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
         
 
              11-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   
                  
  
 
                     
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
 
        11-20 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
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Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
                              
 
    
 11-22 
11.4  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přehříváku SH 3 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       11-23 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





           
  
      
      
        
 
    
 11-24 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
           ř         11-25 
 
                                     
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                    11-26 
 
                                  11-27 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     




Obr. 8 Teplotní spád přehříváku SH 3 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přehříváku SH 3: 
 
  
     
        
    
 
                   
    
             11-29 
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11.5  Vedlejší plochy přehříváku SH 3 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přehříváku SH 3, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
                                          11-30 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
   
 
               
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přehříváku SH 3: 
   
                       11-31 
 
   
                                                    
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
   
          
                  
         
            11-32 
 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
               
Membránová stěna             
    
                
Tab. 19 Vedlejší teplosměnné plochy přehříváku SH 3 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




12 Přehřívák páry SH 2 
Přehřívák páry SH 2 je umístěn v prvním tahu kotle a je tvořený svazkem z hladkých 
trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu příčně. Jeho 
vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku a závěsné trubky přehříváku. 
 
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   44,5 mm 
Tloušťka stěny trubky    4 mm 
Vnitřní průměr trubky   36,5 mm 
Příčná rozteč    180 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    51 
Počet hadů    2 
Počet řad  ř   20 
Délka trubky (střední)     4,785 mm 
Typ proudění protiproudé 
Tab. 20 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy SH 2 
12.1  Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                  
             
Teplota    
                   
            
Entalpie    
                         
                   
Tab. 21 Vstupní a výstupní parametry páry SH 2 
Střední tlak páry: 
                
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
         
 
            
 
Střední měrný objem páry: 
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12.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
             
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
          
         
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
         
 
           
12.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                                   
  12-1 
 
Rychlost proudění spalin v kanále:  
 
    
       
 
   
 
            
      
 12-2 
 
    
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       12-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
 




   
      
       12-4 
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Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






      
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud  ř     , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
         12-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
      
 
    
 12-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                       
 
    
 12-8 
12.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 




     
  




        
       
           12-9 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                        12-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  12-11 
 
     
             
                  
            
     
    
         
 
Optická hustota spalin: 
                         12-12 
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Stupeň černosti spalin: 
                          12-13 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        12-14 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                          12-15 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 
 
    
 12-16 
 
           
   
     
 
              
   
     
      
   
  
     
     
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                               
 
    
 12-17 
12.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
         
 
              12-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   




   
                           
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
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Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
 
        
 
    
 12-21 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
                            
 
    
 12-22 
12.4  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přehříváku SH 2 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       12-23 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





         
  
    
    
       
 
    
 12-24 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:        
 
           ř         12-25 
 
                                     
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                              12-26 
 
                                    12-27 
 
     
       
  
   
   
 
         
  
   
     




Obr. 9 Teplotní spád přehříváku SH 2 
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Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přehříváku SH 2: 
 
  
     
        
    
 
                   
    
              12-29 
12.5  Vedlejší plochy přehříváku SH 2 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přehříváku SH 2, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
                                           12-30 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
   
 
                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přehříváku SH 2: 
   
                       12-31 
 
   
                                                    
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
   
          
                   
         
            12-32 
 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
               
Membránová stěna             
    
                
Tab. 22 Vedlejší teplosměnné plochy přehříváku SH 2 
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13 Obratová komora spalin nad I. tahem (membránová 
stěna výparníku) 
Hlavní plochou obratové komory spalin nad I. tahem je část membránové stěny výparníku  
M 7. Spaliny proudí podél hlavní výhřevné plochy. Vedlejší plochy tvoří část stropního 
přehříváku a závěsné trubky přehříváku. 
 
Šířka tahu   5085 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Výška tahu C 3470 mm 
Vnější průměr trubky   60,3 mm 
Tloušťka stěny trubky    3,2 mm 
Vnitřní průměr trubky   53,9 mm 
Délka trubky (střední)     3470 mm 
Typ proudění souproudé 
Tab. 23 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy M 7 
13.1  Parametry média 
Parametry média ve výparníku budou využity i pro následující výpočty částí výparníků. 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
        
                 
   
        
                  Teplota 
Entalpie     
                    
                 
Tab. 24 Vstupní a výstupní parametry média výparníku 
Střední měrný objem média: 






Udává podíl průtoku vody na vstupu do výparníku k průtoku páry na výstupu 
z výparníku. Cirkulační číslo si zavedeme, abychom mohli dopočítat tepelný výkon části 
membránové stěny. Postup je zvolený dle konzultace a bude využitý i u následujících částí 
výparníků. 
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Tepelný výkon části membránové stěny výparníku: 
 
  
                            
     
 
 
    
   
 
 
   13-1 
 
  
                                        
 
   
           
 




           
13.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
      
   . 
 
         
  
   
     
          
     
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
           
13.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
 
        
     
 
 
                   
        
 
              13-2 
 
Rychlost proudění spalin v kanále:  
 
    
       
 
   
 
            
      
 13-3 
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      13-4 
 
Součinitel korekce na poměrnou délku: 
     13-5 
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        13-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (       ).  
 
        
 
    
 13-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                
 
    
 13-8 
13.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
      
  
   
     
       
       
        13-9 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                        13-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  13-11 
 
     
             
                  
            
     
    
       
 
Optická hustota spalin: 
                                                           13-12 
 
Stupeň černosti spalin: 
                            13-14 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        13-15 
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Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                           13-16 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 13-17 
 
           
   
     
 
              
   
     
      
   
  
     
     
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                 
 
    
 13-18 
13.3  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon membránové  
stěny M 7 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
      13-19 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
                         
 
    
 13-20 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně podél výhřevné plochy, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
                                                      
  13-21 
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Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                   13-22 
 
                                     13-23 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     




Obr. 10 Teplotní spád membránové stěny 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou membránové stěny M 7: 
 
  
    
        
    
 
                   
    
          13-25 
13.4  Vedlejší plochy membránové stěny M 7 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou membránové stěny M 7, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
 
  
    
      
       
                                     13-26 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
               
  
   
   
 
                
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
               
Stěna stropního 
přehříváku 
            
    
               
Tab. 25 Vedlejší teplosměnné plochy membránové stěny M7 
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Tepelná bilance spalin v prostoru membránové stěny M 7: 
   
                      13-27 
 
   
                                                
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
       
 
       
     
                
       
             13-28 
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14 Výparníková mříž 
Výparníková mříž tvoří přechod mezi prvním a druhým tahem kotle. Je tvořená svazkem 
z hladkých trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu 
příčně. Její vedlejší plochu tvoří část stropního přehříváku. 
 
Výška tahu C 3470 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   60,3 mm 
Tloušťka stěny trubky    6,3 mm 
Vnitřní průměr trubky   47,7 mm 
Příčná rozteč    270 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    34 
Počet hadů    1 
Počet řad  ř   3 
Délka trubky (střední)     3470 mm 
Typ proudění souproudé 
Tab. 26 Charakteristika rozměrů a geometrie výparníkové mříže 
 
Cirkulační číslo: 
      
 
Výpočet tepelného výkonu výparníkové mříže: 
 
  
                            
     
 
 
    
   
 
 
     14-1 
 
  
                                        
 
   
           
 




             
14.1  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
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Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
     
  . 
 
         
  
   
     
         
       
            
           
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
         
14.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                                 
  14-2 
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
  
    
       
 
   
 
            
      
 14-3 
 
    
            
      
 
          
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       14-4 
 
Poměrná podélná rozteč: 
 




   
      
       14-5 
 
Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
 









                     






       
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud      , pak:  
 
                                              14-7 
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Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        14-8 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
        
 
    
 14-9 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                            
 
    
 14-10 
14.1.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 




     
  




        
       
           14-11 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                      14-12 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  14-13 
 
     
             
                   
            
      
    
         
 
Optická hustota spalin: 
                         14-14 
 
                                          
 
Stupeň černosti spalin: 
                            14-15 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        14-16 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                        K 14-17 
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Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 14-18 
 
           
   
     
 
              
   
      
      
   
  
      
     
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                 
 
    
 14-19 
14.2  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon výparníkové mříže 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
      14-20 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
                          
 
    
 14-21 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
           ř            14-22 
 
                                 
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                °C 14-23 
 
                                  °C 14-24 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     
          
14-25 
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Obr. 11 Teplotní spád výparníkové mříže 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou výparníkové mříže: 
 
  
    
        
    
 
                 
    
            14-26 
14.3  Vedlejší plochy výparníkové mříže a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou výparníkové mříže, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 








Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
     
                             14-27 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
   
 
                 
Tepelná bilance spalin v prostoru výparníkové mříže: 
   
                     14-28 
 
   
                                              
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
      
 
   
        
              
      
             14-29 





           
    
             
Tab. 27 Vedlejší teplosměnné plochy výparníkové mříže  
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15 Obratová komora spalin nad II. tahem (stropní přehřívák) 
Hlavní plochou obratové komory spalin nad II. tahem je část stěny stropního  
přehříváku SP 3. Spaliny proudí podél hlavní výhřevné plochy. Vedlejší plochy tvoří část 
membránové stěny a závěsné trubky přehříváku. 
 
Šířka str. přehříváku   6410 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Výška tahu C 3470 mm 
Vnější průměr trubky   38 mm 
Tloušťka stěny trubky    6 mm 
Vnitřní průměr trubky   26 mm 
Počet trubek v řadě    102 
Typ proudění protiproudé 
Tab. 28 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy SP 3 
15.1  Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                   
               
Teplota    
                  
              
Entalpie    
                        
                    
Tab. 29 Vstupní a výstupní parametry páry SP 3 
Střední tlak páry: 
                
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
 
             
 
            
 
Střední měrný objem páry: 





Výpočet tepelného výkonu stropního přehříváku: 
  
                               
        
       15-1 
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15.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
          
      
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
           
15.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin: 
 
        
     
 
 
                  
        
 
              15-2 
 
Rychlost proudění spalin v kanále:  
 
    
       
 
    
 
            
      
 15-3 
 
    
            
      
 
            
      







   
     
 
 
        
      
        15-4 
 
Součinitel korekce na poměrnou délku: 
     15-5 
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Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        15-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (       ).  
 
      
 
    
 15-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                             
 
    
 15-8 
15.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 
 
      
  
   
     
       
       
        15-9 
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                        15-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  15-11 
 
     
             
                  
            
     
    
       
 
Optická hustota spalin: 
                         15-12 
 
                                        
 
Stupeň černosti spalin: 
                            15-13 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        15-14 
 
Teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
                                        15-15 
 
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 15-16 
 
           
   
     
 
              
   
     
      
   
  
     
     
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                
 
    
 15-17 
15.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
   
    
 
    
        
 
             15-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   




   
                           
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
 
          15-20 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
 
        
 
    
 15-21 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
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15.4  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon stropního 
přehříváku SP 3 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       15-23 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





           
  
      
    
        
 
    
 15-24 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně podél výhřevné plochy, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
                               
  15-25 
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                    15-26 
 
                                    15-27 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
     
     




Obr. 12 Teplotní spád stropního přehříváku SP 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou stropního přehříváku SP 3: 
 
  
     
        
    
 
                   
    
           15-29 
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15.5  Vedlejší plochy stropního přehříváku SP 3 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou stropního přehříváku SP 3, 
současně odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou 









Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
                                     15-30 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
               
  
   
   
 
                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru stropního přehříváku SP 3: 
   
                       15-31 
 
   
                                                   
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
   
          
                 
        
           15-32 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
               
Membránová stěna            
    
              
Tab. 30 Vedlejší teplosměnné plochy přehříváku SP 3 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




16 Přihřívák páry RH 1 
Přihřívák páry RH 1 je umístěn v druhém tahu kotle a je tvořený třemi svazky z hladkých 
trubek, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes výhřevnou plochu příčně. Jeho 
vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku, závěsné trubky a boční stěna přehříváku. 
 
Šířka tahu   5120 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   44,5 mm 
Tloušťka stěny trubky    3,6 mm 
Vnitřní průměr trubky   37,3 mm 
Příčná rozteč    90 mm 
Podélná rozteč    100 mm 
Počet trubek v řadě    101 
Počet hadů    2 
Počet řad  ř   48 
Délka trubky (střední)     4820 mm 
Typ proudění protiproudé 
Tab. 31 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy RH 1 
16.1  Parametry páry 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                
             
Teplota    
                 
               
Entalpie    
                         
                     
Tab. 32 Vstupní a výstupní parametry páry RH 1 
Střední tlak páry: 
               
 
Střední teplota páry: 
 
     
   
         
    
 
  
         
 
           
 
Střední měrný objem páry: 
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16.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
       
    . 
 
         
  
    
     
           
         
            
         
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
              
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
         
 
           
16.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                                  
  16-1 
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
 
    
       
 
    
 
            
      
 16-2 
 
    
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       16-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
 




   
      
       16-4 
 
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Součinitel korekce na uspořádání svazku: 









                     






       
 
Součinitel korekce na počet podélných řad: 
Pokud  ř     , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
         16-6 
 
Nomografický součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (      ).  
 
      
 
    
 16-7 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                        
 
    
 16-8 
16.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
Efektivní tloušťka sálavé vrstvy: 




     
  
    16-9 
 




        
       
           
 
Střední absolutní teplota spalin: 
                                      16-10 
 
Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny: 
 
     
           
           
            
     
    
  16-11 
 
     
             
                  
            
   
    
        
 
Optická hustota spalin: 
                         16-12 
 
                                         
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Stupeň černosti spalin: 
                            16-13 
 
Stupeň černosti povrchu stěn: 
        16-14 
 
Absolutní teplota vnějšího povrchu stěny trubky: 
Při spalování vysokopecního plynu volím         . 
 
 
                                          16-15 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním: 
           
   
     
 
        
  
   
  
     
 
   
  
  
     
 16-16 
 
           
   
     
 
            
   
     
    
   
  
     
   
        
 
    
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla u spalin: 
                                 
 
    
 16-17 
16.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí pro páru 
Průřez pro páru: 
 
   
    
 
       
         
 
               16-18 
 
Rychlost páry v trubkách: 
 
   
   
     
     
  
 
             
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě ( ). 
 
        16-20 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (           ). 
 
        
 
    
 16-21 
 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
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Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění přehřáté páry:  
                            
 
    
 16-21 
16.4  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon přihříváku RH 1 
Součinitel tepelné efektivnosti: 
       16-22 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 
  





           
  
      
    
      
 
    
 16-23 
 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí rovnoměrně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
           ř         16-24 
 
                                      
 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                    16-25 
 
                              16-26 
 
     
       
  
   
   
 
          
  
      
   
          16-27 
 
 
Obr. 13 Teplotní spád přihříváku RH 1 
 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou přihříváku RH 1: 
 
  
     
        
    
 
                  
    
              16-28 
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16.5  Vedlejší plochy přihříváku RH 1 a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou přihříváku RH 1, současně 
odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou výstupní 










Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
       
       
      
        16-29 
 
  
                                                 
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
                
  
   
   
 
                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru přihříváku RH 1: 
   
                          16-29 
 
   
                                                    
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
        
 
        
     
                    
         
            16-30 
  
Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
               
Membránová stěna             
    
                
Stěnový přehřívák             
    
               
Tab. 33 Vedlejší teplosměnné plochy přihříváku RH 1 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




17 Konvekční výparník KV 
Konvekční výparník KV je umístěn v druhém tahu kotle a je tvořený šikmým svazkem 
žebrovaných trubek s kruhovými žebry, které jsou uspořádané za sebou. Spaliny proudí přes 
výhřevnou plochu příčně. Jeho vedlejší plochy tvoří membránová stěna výparníku, závěsné 
trubky a boční stěna přehříváku. 
 
Šířka tahu   5120 mm 
Hloubka tahu   9270 mm 
Vnější průměr trubky   38 mm 
Tloušťka stěny trubky    4,5 mm 
Vnitřní průměr trubky   29 mm 
Příčná rozteč    90 mm 
Podélná rozteč    90 mm 
Počet trubek v řadě    101 
Počet hadů    5 
Počet řad  ř   10 
Délka trubky (střední)     6400 mm 
Výška žebra  ž 10 mm 
Tloušťka žebra  ž 1 mm 
Počet žeber na 1 m délky  ž     250 
Typ proudění protiproudé 
Tab. 34 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy KV 
 
Střední teplota média: 
              
 
Střední měrný objem média: 






        
 
Výpočet tepelného výkonu konvekčního výparníku: 
 
  
                             
     
 
 
    
   
 
 
  17-1 
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17.1  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
             
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
     
  . 
 
         
  
  
     
          
         
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
           
17.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                   17-2 
 
                                                            
  
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
 
    
       
 
   
 
            
      
 17-3 
 
    
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 




   
     
       17-4 
 
Poměrná podélná rozteč: 
 




   
     
       17-5 
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Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
Pokud     , pak      
 
Součinitel korekce na počet příčných řad ve svazku: 
Pokud     , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        17-6 
 
Nomografický součinitel:  










   
 
 ž    
 
 
   
        17-7 
 





    
     
     17-8 
 





     
     
     17-9 
 
Určený  nomografický součinitel: 
        
 
    
 17-10 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                     
 
    
 17-11 
17.1.2  Redukovaný součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 





     
     
       17-12 
 
Podíl výhřevných ploch žeber a celkové plochy ze strany spalin: 
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Podíl volných částí trubky bez žeber a celkové plochy na straně spalin: 
  
 
   
  
 
               17-14 
 
Koeficient nerovnoměrného rozdělení    po povrchu žebra: 
        17-15 
 
Součinitel znečištění: 
         




Součinitel tepelné vodivosti žeber: 
       
 
   
 17-17 
 
Součinitel rozšíření žebra:  
    17-18 
 
Součinitel  : 
   
       
                 
 17-19 
 
   
             
                                 
        
 
                       17-20 
 
Součinitel efektivnosti žebra: 





       17-21 
 
Výpočet redukovaného součinitele přestupu tepla konvekcí na straně spalin: 
 
     
  
 




     
         
 17-22 
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17.2  Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně média 
Průřez pro médium: 
   
    
 
       
        
 
               17-23 
 
Rychlost média v trubkách: 
 
   




   
                            
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě (    ). 
 
       17-25 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (    ). 
 
        
 
    
 17-26 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění média:  
 
                            
 
    
 17-27 
17.3  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon konvekčního 
výparníku KV 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí ideálně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
Vnitřní plocha 1 m trubky: 
                       
   17-28 
 
Vnější plocha 1 m žebrované trubky: 
                                        
   
     
 
  17-29 
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Výpočet celkové výhřevné plochy: 
              ř                                     
  17-30 
 





   
 
 
   
 
   




       
 
     
     
     
         
 




Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                    17-32 
 
                                   17-33 
 
     
       
  
   
   
 
           
  
      
    




Obr. 14 Teplotní spád konvekčního výparníku KV 
 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou konvekčního výparníku KV: 
 
  
   
        
    
 
                    
    
             17-35 
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17.4  Vedlejší plochy konvekčního výparníku KV a tepelná bilance 
Spaliny, které procházejí hlavní výhřevnou plochou konvekčního výparníku KV, 
současně odevzdávají teplo i vedlejším výhřevným plochám. Proto je nutné určit skutečnou 










Celkový tepelný výkon převzatý výhřevnými plochami: 
  
    
     
        
       
     17-36 
 
  
                                             
 
Skutečná výstupní entalpie a teplota spalin: 
               
  
   
   
 
                 
 
Tepelná bilance spalin v prostoru konvekčního výparníku: 
   
                     17-37 
 
   
                                                 
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
      
 
   
        
                   
         




Vedlejší plocha Teplosměnná plocha 
Tepelný výkon 
převzatý plochou 
Závěsné trubky             
    
                
Membránová stěna             
    
              
Stěnový přehřívák             
    
              
Tab. 35 Vedlejší teplosměnné plochy výparníku KV 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




18 Ekomonizér ECO 
Ekonomizér ECO je umístěn ve čtvrtém tahu kotle a je tvořený čtyřmi svazky 
žebrovaných trubek s kruhovými žebry a vystřídaným uspořádáním. Spaliny proudí přes 
výhřevnou plochu příčně. 
 
Šířka tahu   5000 mm 
Hloubka tahu   9000 mm 
Vnější průměr trubky   33,7 mm 
Tloušťka stěny trubky    4 mm 
Vnitřní průměr trubky   25,7 mm 
Příčná rozteč    90 mm 
Podélná rozteč    78 mm 
Počet trubek v řadě    99  
Počet hadů    2  
Počet řad  ř   40  
Délka trubky (střední)     5000 mm 
Výška žebra  ž 10 mm 
Tloušťka žebra  ž 1 mm 
Počet žeber na 1 m délky  ž     250  
Typ proudění protiproudé 
Tab. 36 Charakteristika rozměrů a geometrie výhřevné plochy ECO 
18.1  Parametry média 
 
 vstupní hodnoty výstupní hodnoty 
Tlak    
                
            
Teplota    
               
              
Entalpie    
                       
                    
Tab. 37 Vstupní a výstupní parametry média ECO 
Střední tlak média: 
              
 
Střední teplota média: 
 
     
   
        
   
 
  
         
 
           
 
Střední měrný objem média: 
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18.2  Parametry spalin 
Parametry spalin na vstupu: 
 
Vstupní teplota spalin: 
               
 
Určení entalpie v závislosti na (     ) z tabulky pro     
      
: 
            
  
   
   
 
Parametry spalin na výstupu: 
Výstupní entalpii spalin si vypočteme. Při výpočtu vycházíme z rovnosti tepelných 
bilancí spalin a média    
      
   . 
 
         
  
   
     
         
        
            
          
  
   
   
 
Určení teploty v závislosti na (    ) z tabulky pro      
      
: 
                
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
           
 
           
18.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Průtočná plocha spalin:  
                                   18-1 
 
                                                 
  
 
Rychlost proudění spalin v kanále:  
 
    
       
 
    
 
            
      
 18-2 
 
    
            
      
 
            
      





Poměrná příčná rozteč: 
 




    
      
       18-3 
 
Poměrná podélná rozteč: 
 




     
      
       18-4 
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Poměrná úhlopříčná rozteč: 
 
  




   
   
      
 




   
    
  
   
 
       
       
       18-6 
 
Součinitel korekce na uspořádání svazku: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (     ). 
 
        18-7 
 
Součinitel korekce na počet příčných řad ve svazku: 
Pokud      , pak      
 
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak vodní páry: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        18-8 
 
Nomografický součinitel:  










   
 
 ž    
 
 
   
        18-9 
 





    
     
     18-10 
 





      
     
       18-11 
 
Určený  nomografický součinitel: 
      
 
    
 18-12 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí: 
                                      
 
    
 18-13 
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18.2.2  Redukovaný součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 





      
      
       18-14 
 

























      




      
       
 
      
     
       
     
       
       
 




   
  
 
               18-16 
 
Koeficient nerovnoměrného rozdělení    po povrchu žebra: 
        18-17 
 
Součinitel znečištění: 
         




Součinitel tepelné vodivosti žeber: 
       
 
   
 18-20 
 
Součinitel rozšíření žebra: 
    18-21 
 
Součinitel  : 
 
   
       
                 
 18-22 
 
   
             
                                 
      
 




Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




Součinitel efektivnosti žebra: 





       18-24 
 
Výpočet redukovaného součinitele přestupu tepla konvekcí na straně spalin: 
 
     
  
 




     
         
 
 
                         
            
                     
        
 
    
 18-25 
18.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně média 
Průřez pro médium: 
 
   
    
 
       
         
 
              18-26 
 
Rychlost média v trubkách: 
 
   




   
                            
     





Opravný koeficient na vnitřní průměr trubky: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotě (    ). 
 
       18-28 
 
Nomografický součinitel:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (    ). 
 
        
 
    
 18-29 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí při podélném proudění média:  
                            
 
    
 18-30 
18.4  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon ekonomizéru ECO 
Celková výhřevná plocha: 
Dle konzultace, kdy spaliny neprocházejí ideálně přes výhřevnou plochu, si zavedeme 
součinitel využití plochy:         
 
Vnitřní plocha 1 m trubky: 
                         
   18-31 
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Plocha jedné žebrované trubky (1 m): 
                                        
   
     
 
  18-32 
 
                                                  
                       




          
  
 
Výpočet celkové výhřevné plochy: 
              ř      18-33 
 
                               
 





   
 
 
   
 
   




       
 
     
    
     
         
 




Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                   18-35 
 
                          9,3 °C 18-36 
 
     
       
  
   
   
 
        
  
    
   




Obr. 15 Teplotní spád ekonomizéru ECO 
 
Tepelný výkon převzatý výhřevnou plochou ekonomizéru ECO: 
 
  
    
        
    
 
                  
    
              18-38 
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18.5  Tepelná bilance ekonomizéru ECO 
Tepelná bilance spalin ekonomizéru: 
   
                     18-39 
 
   
                                                 
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
      
   
   
        
                   
         
            18-40 
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19 Ohřívák vzduchu typu Ljungström 




Průměr rotoru         
Otáčky rotoru              
Spalinový průřez           
Vzduchový průřez            
 
 Horký díl ohříváku Studený díl ohříváku 
Typ výplně vlnité a distanční plechy hladké a distanční plechy 
Výška dílu ohříváku                   
Součinitel rotoru                 
Součinitel výplně rotoru                 
koeficient výhřevné 
plochy 
        
             
     
Ekvivalentní průměr                       
Tab. 38 Charakteristika rozměrů a geometrie ohříváku vzduchu OVZ 
19.1  Parametry spalin 
 
Vstupní teplota a entalpie spalin: 
               
 
            
  
   
   
 
Výstupní teplota a entalpie spalin: 
              
 
             
  
   
   
 
Střední teplota spalin: 
 
      
            
 
  
         
 
           
 
Množství spalin (na jeden ohřívák vzduchu): 
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Průtočný průřez pro spaliny: 
 
    
 
 
          
     
 
 
                               19-2 
 
Rychlost proudění spalin v kanále: 
 
    
   
   
 
            
      
 
      
     
 
            
      




19.2  Parametry vzduchu 
Vstupní teplota vzduchu:  
             
 
Výstupní teplota vzduchu: 
               
 
Střední teplota vzduchu: 
 
       
              
 
  
      
 
         
 
Součinitel přebytku vzduchu na výstupu z ohříváku vzduchu: 
                          19-4 
 
Součinitel přebytku vzduchu na straně vzduchu: 
       
  
 
           
    
 
         19-5 
 
Množství vzduchu (na jeden ohřívák vzduchu): 
 
     
         
      
 
 
                  
 
        





Rychlost proudění vzduchu v kanále: 
 
     
        
        
     
            
            




19.3  Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
Z pohledu horkého dílu: 
 
Opravný koeficient na poměrnou délku:  
     19-8 
 
Součinitel korekce na teplotu proudu spalin a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        19-9 
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Opravný koeficient na typ výplně:  
        19-10 
 
Nomogramový součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (       ).  
 
      
 
    
 19-11 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí pro horký díl: 
    
                                   
 
    
 19-12 
 
Z pohledu studeného dílu: 
 
Opravný koeficient na poměrnou délku:  
     19-13 
 
Součinitel korekce na teplotu proudu spalin a parciální tlak vodní páry:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (          ). 
 
        19-14 
 
Opravný koeficient na typ výplně:  
       19-15 
 
Nomogramový součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (       ).  
 
      
 
    
 19-16 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí pro studený díl: 
    
                                   
 
    
 19-17 
19.4  Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně vzduchu 
Teplota stěny listů: 
 
        ů  
                     
        
 19-18 
 
           
                     
           
          
 
Z pohledu horkého dílu: 
 
Opravný koeficient na poměrnou délku: 
     19-19 
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Součinitel korekce na teplotu proudu vzduchu a teplotu stěny:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (                  ). 
 
        19-20 
 
Opravný koeficient na typ výplně: 
        19-21 
 
Nomogramový součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (       ).  
 
      
 
    
 19-22 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí pro horký díl: 
     
                                    
 
    
 19-23 
 
Z pohledu studeného dílu: 
 
Opravný koeficient na poměrnou délku: 
     19-24 
 
Součinitel korekce na teplotu proudu vzduchu a teplotu stěny:  
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (                  ). 
 
        19-25 
 
Opravný koeficient na typ výplně: 
       19-26 
 
Nomogramový součinitel: 
Určený z grafu v závislosti na hodnotách (       ).  
 
      
 
    
 19-27 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí pro studený díl: 
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19.5  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon ohříváku vzduchu 
OVZ 
Střední teplotní logaritmický spád: 
 
                                    19-29 
 
                               19-30 
 
     
       
  
   
   
 
       
  
    
  




Obr. 16 Teplotní spád ohříváku vzduchu OVZ 
Součinitel využití: 
    19-32 
 
Z pohledu horkého dílu 
 
Součinitel prostupu tepla pro horký díl: 
 
   
 
 
        
  
 





             
 
            
     
 




Výhřevná plocha horkého dílu: 
 
        
 
 
                  
 
 
                               19-34 
 
Tepelný výkon horkého dílu: 
 
  
    
          
    
 
                
    
             19-35 
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Z pohledu studeného dílu 
 
Součinitel prostupu tepla pro studený díl: 
 
   
 
 
        
  
 





             
 
           
       
 




Výhřevná plocha studeného dílu: 
 
        
 
 
                  
 
 
                               19-37 
 
Tepelný výkon studeného dílu: 
 
  
    
          
    
 
                  
    
            19-38 
 
Celkový tepelný výkon ohříváků vzduchu: 
 
  
       
      
                                         19-39 
19.6  Tepelná bilance ohříváku vzduchu OVZ 
Tepelná bilance spalin ohříváku vzduchu: 
 
   
                     19-40 
 
   
                                                
 
Bilanční odchylka tepel: 
 
    
   
      
   
   
        
                   
         
             19-41 
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20 Pilový diagram 
  
Obr. 17 Pilový diagram 
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21 Celkový tepelný výkon převzatý vedlejšími výhřevnými 
plochami kotle 
Tepelný výkon převzatý membránovou stěnou ve spalovací komoře: 
  
                                        21-1 
 
Celkový tepelný výkon převzatý výparníkem: 
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22 Kontrola tepelné bilance kotle 
Celková tepelná bilance 
 
   
     
      
         
         
         
         
         
         
      
              
       
         
         
       
    
22-1 
 
   
                                                   
                                                                 
                               
 
   
                
 
Výpočet celkové bilanční odchylky: 
 
   
    
 
     
  
   
    
               
      
   
                    22-2 
 
   




     
  
   
     
      
             
      
   
           22-3 
 
Pokud je výpočet správně proveden, nesmí být hodnota celkové bilanční odchylky    větší 
než 0,5 %. Výpočet splňuje danou podmínku. 
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Cílem této diplomové práce bylo navrhnout parní kotel s přihříváním páry pro zadané 
parametry přehřáté páry při množství 255 t/h, teplotě 567 °C, 16,6 MPa a pro zadané 
parametry přihřáté páry při množství 245 t/h, teplotě 567 °C, 3,3 MPa. Parní kotel je navržený 
pro spalování vyčištěného vysokopecního plynu do železáren. Vysokopecní plyn se řadí mezi 
paliva málo výhřevná, kdy výhřevnost paliva hraničí s jeho vlastní schopností hoření. Tato 
vlastnost je způsobena složením vysokopecního plynu, kdy převážnou část plynu tvoří inertní 
složky N2 a CO2. Z tohoto důvodu vychází nízká teplota spalin na výstupu ze spalovací 
komory. Po konzultaci bylo třeba zavést nepočitatelnou ztrátu, která zohledňuje tyto 
specifické vlastnosti plynu. 
 
Typ konstrukčního provedení parního kotle je polověžový (neboli El Paso), kdy nad 
spalovací komorou jsou umístěny první dva tahy kotle. Celkový koncept kotle se skládá ze 
čtyř tahů.  
Spalovací komora, první tah a část druhého tahu kotle je tvořena membránovými stěnami 
výparníku. Nad spalovací komoru, v prvním tahu kotle, se nachází přehřívák páry SH 1 
s nejnižší teplotou páry, aby nedošlo k propalu várnic. V prvním tahu kotle se dále nachází 
přehříváky páry SH 2, SH 3, SH 4 a přihřívák páry RH 2. Stropní prostor a boční část druhého 
tahu tvoří stěny přehříváku. V druhém tahu je umístěn přihřívák páry RH 1 a konvekční 
svazek výparníku. Ve třetím tahu dochází ke snižování oxidů dusíku NOx ve spalinách 
pomocí selektivní katalytické redukce. Tato metoda pracuje na bázi rozprašování čpavku, 
čpavkové vody, močoviny nebo jiných sloučenin, které reagují s NOx ve spalinách. 
V posledním tahu kotle se nachází ekonomizér. Spaliny vystupující z ekonomizéru vstupují 
do dvoustupňového ohříváku vzduchu typu Ljungströem. 
Pomocí vstřikování napájecí vody se provádí regulace teploty páry. Regulace je umístěna 
mezi přehříváky páry SH 2 – SH 3 a SH 3 – SH 4. Regulace přihřáté páry je závislá na 
samotném okruhu napájecí vody a je umístěna mezi přihříváky RH 1 – RH 2. 
 
V kapitole 20 se nachází výsledný diagram průběhu teplot pracovního média a spalin. 
Detailní rozvržení výhřevných ploch je uvedeno na výkresu v příloze 1. Veškeré podklady a 
informace pro výpočty byly převzaty ze zdroje [1]. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
Symbol Jednotka Význam 
      Šířka tahu 
       Stupeň černosti ohniště 
        Stupeň černosti nesvítivé části plamene 
        Efektivní stupeň černosti plamene 
        Stupeň černosti povrchu stěn 
        Stupeň černosti svítivé části plamene 
       Stupeň černosti ohniště 
      Hloubka tahu 
       Boltzmannovo číslo 
      Výška tahu 
      Cirkulační číslo 
       Opravný koeficient pro určení součinitele přestupu tepla 
       
Součinitel korekce na teplotu proudu a parciální tlak 
vodní páry 
       Celkové množství uhlíku v plynu 
       Součinitel korekce na uspořádání svazku 
          
      Měrné teplo spalin 
          
      Měrné teplo suchého vzduchu 
       Součinitel korekce na počet podélných řad 
      Vnější průměr trubky 
      Vnitřní průměr trubky 
       Ekvivalentní průměr 
      Součinitel efektivnosti žebra 
         Průtočná plocha spalin 
      
   Povrch stěn ohniště 
      
   Účinná sálavá plocha stěn ohniště 
       Součinitel vlhkosti 
      Výška dílu OVZ 
       Výška spalovací komory 
       Střední výška hořáků 
       Výška žebra 
          Entalpie jednotlivých složek spalin 
           Entalpie syté kapaliny 
            Entalpie syté páry 
            Vstupní entalpie média 
          
    Vstupní entalpie spalin 
         
    Entalpie spalin na konci ohniště 
             Výstupní entalpie média 
           
    Výstupní entalpie spalin 
          
    Entalpie spalin 
      
        
    Entalpie minimálního objemu vlhkých spalin 
       
         
    Entalpie minimálního objemu suchého vzduchu 
       
         
    Entalpie minimálního objemu vlhkého vzduchu 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 




         
    Užitečné teplo uvolněné ve spalovací komoře 
       Součinitel prostupu tepla 
             Součinitel zeslabení sálání částicemi sazí 
          Optická hustota spalin 
       Součinitel rotoru OVZ 
              Součinitel zeslabení sálání tříatomových plynů 
       Součinitel výplně rotoru OVZ 
       Součinitel využití plochy 
        Délka trubky 
      Součinitel respektující průběh teplot v ohništi 
         Emisní limit    
          
     Množství paliva skutečně spáleného 
             
     Množství paliva přivedeného do kotle 
   
     
        Množství páry vstupující do přihříváku 
   
      
        Množství páry vystupující z přihříváku 
           Množství odluhu 
           Množství přehřáté páry 
            Množství vstřiku 
 ř       Počet řad 
   
  
      
      
    Objem    ve spalinách 
    
  
        
      
    Objem     ve spalinách 
     
  
       
      
    Skutečný objem vodní páry     ve spalinách 
       
  
       
      
    Objem vodní páry     ve spalinách 
   
  
      
      
    Objem    ve spalinách 
    
  
        
      
    Objem     ve spalinách 
      
        
      
    
Minimální objem suchých spalin při spálení suchého 
plynu 
   
        
      
    Skutečný objem vlhkých spalin 
      
        
      
    
Minimální objem vlhkých spalin při spálení suchého 
plynu 
       
         
      
    Minimální objem suchého vzduchu na spálení plynu 
     
         
      
    Skutečný objem vlhkého vzduchu s přebytkem vzduchu 
       
         
      
    Minimální objem vlhkého vzduchu na spálení plynu 
                      
      Střední celkové měrné teplo spalin 
           
      
    Minimální objem kyslíku na spálení plynu 
          Obsah kyslíku pro referenční stav 
        Tlak v ohništi 
          
Absolutní tlak vodní páry na mezi sytosti při dané 
teplotě 
         Celkový absolutní tlak vlhkého vzduchu 
          Tlak média na vstupu 
           Tlak média na výstupu 
          Parciální tlak tříatomových plynů 
          Střední tlak 
Energetický ústav    Bc. Petr Šenovský 
Fakulta strojního inženýrství 





          
    Výhřevnost paliva 
  
 
       
    Teplo přivedené do kotle 
         
    Množství tepla odevzdaného v ohništi do stěn 
        Tepelný výkon kotle 
            
    Teplo přivedené do kotle se vzduchem 
       Bilanční odchylka tepel 
         Objemové části vodní páry ve spalinách 
         Objemové části tříatomových plynů 
        Součet objemových částí tříatomových plynů 
        Celková výhřevná plocha 
      Účinná tloušťka sálavé vsrstvy 
        Průřez pro páru 
       Příčná rozteč 
       Podélná rozteč 
       Absolutní teplota nechlazeného plamene 
         Teplota média na vstupu 
       Tloušťka stěny trubky 
       Absolutní teplota spalin na výstupu z ohniště 
         Teplota vzduchu okolí 
          Teplota média na výstupu 
         Střední teplota 
          Střední teplotní logaritmický spád 
     
   Objem spalovací komory 
      
      Střední měrný objem 
         Rychlost páry 
          Rychlost proudění spalin 
       Poměrná výška hořáků 
        Spalinový díl 
        Úhlový součinitel 
         Vzduchový díl 
        Ztráta hořlavinou ve spalinách 
         Nepočitatelná ztráta 
       Ztráta fyzickým teplem spalin 
        Ztráta sdílením tepla do okolí 
       Počet trubek v řadě 
       Počet hadů 
      Součinitel přebytku vzduchu 
      
      Nomografický součinitel 
       
      Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
       
      Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně média 
       
      Redukovaný součinitel přestupu tepla na straně spalin 
       
      Redukovaný součinitel přestupu tepla na straně média 
        
      Součinitel přestupu tepla sáláním na straně spalin 
      Součinitel přebytku vzduchu na straně vzduchu 
       Tepelná účinnost kotle 
      Součinitel zanesení stěn ohniště 
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          Hustota 
       Poměrná příčná rozteč 
       Poměrná podélná rozteč 
      Relativní vlhkost 
      Součinitel uchování tepla 
        Adiabatická teplota spalin 
        Výstupní teplota spalin 
        Teplota na konci ohniště 
      Součinitel tepelné efektivnosti 
       Střední hodnota součinitele tepelné efektivnosti 
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Příloha č. 1: Výkres kotle 
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